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LEGENDA ' DN40

Scaldacqua a Pompa di Calore marca VIESSMANN ' . - [ —— 1 ‘
PDC1 mod. VITOCAL 060-A T0S-ze !
Temperatura max 62 °C ©
Addolcitore marca CULLIGAN | .
ADD1 mod. HE 20 1" !
— Portata al servizio 2.8 mc/h NS
@ @ O Tubazione acqua calda/fredda sanitaria e ricircolo, ' ' DN100
coibentata secondo norma
DN100
@ @ Tubazione acqua impianto solare mandata/ritorno,
coibentata secondo norma
@ Tubazione in PVC linee di scarico acque grigie e nere ' ; DN100
. DN100
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TUBAZIONI PREISOLATE COLLEG ACS - @32mm
IMP. SOLARE TERMICO »
VALVOLA ~_
| : | : | : : i MISCELATRICE ACS - @32mm
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Committente: COMUNE DI SACROFANO ' @@ &
(CF. 80199310584) @ b _LY,‘ T Q |
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Sede: Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 Sacrofano (RM) ] [ CENTRALINA :
SOLARE ‘
Progettista: Dott. Ing. FABRIZIO BOLOGNINI
(C.F. BLG FRZ 73E07 F611B) ‘
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A- 27091
Iscritto elenchi del Ministero dell'Interno art. 16 c.4 D.Lgs. 139/'06 al n. RM27091103160 O
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Collaboratori: Geom. Emanuele FIGORILLI l ! 1" ‘
(CF. FGR MNL 80H25 H5011) _ o . . ! 6...\“,\ ........ _& I :
Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 9401 o— \ . PDCl @1 " AP i QBme ACQUA
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(C.F. DBL MTT 86D02 H501K) . ! .
Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 10794 ) \ ) ! > ! NV
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PRODUZIONE ACS CON POMPA DI CALORE ED INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli &
indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai
fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.




